DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BACAU

, HABORATOR DE DIAGNOSTIC $I INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA

" CHIMIE SANITARA $! MICROBIOLOGIE APA - inregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 551 DATA: 08.05.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT GAICEANA

TIPUL PROBE! apé potabila =~ RETEA COMUNALA/ GAICEANA
RETEA (SURSA VECHE)-ROBINET PRIMARIE

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : DSPJ BACAU / AUDIT / PV / 47 / 07.05.2025 / -
Data intrarii probei in laborator: 08.05.2025 Durata efectuarii incercarii: 72h

Mod de prelevare incercan microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare Incercdri fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024: SR ISO 5667-5:2017

INCERCARI FIZICO-CHIMICE
. VALOARE ADMISA VALORI ALE
PARAMETRU ANALIZAT Unitati de masura | NORMA METODOLOGICA conform LEGEA PROBEI!
96/2024 ANALIZATE
Clor rezidual total . 0,117
(iber + legat) mg Cl/t STAS 6364-78 min. 0,1 /max. 0.5 (0,117 + 0,000)
Lucrat de: oeHITA mmm
Chi z;ﬁf 85
INCERCARI MICROBIOLOGICE St
NORMA VALOARE ADMISA | VALORI ALE
PARAMETRU ANALIZAT Unitati de masura METODOLOGICA conform LEGEA PROBEI
96/2024 "ANALIZATE
Bacterii coliforme UFC/100 mL.  |SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017 0 15
Escherichia coli UFC/100 mL | SREN ISO 9308-1:2014 A1:2017
Enterococi UFC/100 mL SR EN 1SO 7896-2.2002 0
Lucrat de:
o b4 AL »’?';‘:":M;
, Aprobat, L% }[ ?
0 / Coordonator laborator i
M KA

Continutul acestui buletin este confidential, fiind pnvitegiuﬁoufﬂamului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinui de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
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